RAPPORT ANNUEL

COMMUNE DE TREFLEZ
ler JUIN 2021 - 31 MAI 2022

Tréflez :

Rapport relatif au prix et a la qualité du Service public d’eau potable pour la période du 1* juin
2021 au 31 mai 2022, présenté conformément a larticle L.2224-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales




CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE PUBLIC
DE L’EAU POTABLE

1- ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU SERVICE

La commune de TREFLEZ exerce en régie municipale la compétence
Distribution de I'eau potable.

Elle importe la totalité de l'eau potable du réseau par l'intermédiaire du
syndicat du Bas Léon auquel elle a adhéré.

2 - ESTIMATION DE LA POPULATION DESSERVIE

994 habitants au 1 janvier 2022, en résidence principale. Compte tenu des résidences

secondaires, la population « DGF » est de 1226 habitants.

3 - PRESTATIONS ASSUREES DANS LE CADRE DU SERVICE

La commune prend en charge :

e L’application du reglement du service

e Le fonctionnement
e La surveillance et I'entretien des installations
e Lareléve des compteurs
e Les branchements et extensions du réseau

4 - LONGUEUR DU RESEAU

41 799 metres de canalisation principale.

Les canalisations du réseau principal sont principalement PVC, ciment.

Les dérivations sont en fonte et les raccordements en PVC.

5 -NOMBRE D’ABONNEMENTS

EXERCICES

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

NOMBRES

681

711

687

725

698

708

2021/2022

710



6 - VOLUMES DISTRIBUES

ANNEES | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
VO;IH::IES 54937 52312 55562 51300 63705 74080%* **

2021/2022

57723

*370 m3 ont été distribués pour les besoins de la Commune de Plounévez Lochrist

** apres réintégration des données de la distribution théorique du mois de mai 2021

(les dernieres releves spontanées étant parvenues début juin en Mairie).

7 - VOLUMES INTRODUITS DANS LE RESEAU

ANNEES | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
VO;’EH?ES 63733 59708 66605 56109 69536 80911

8 - PERFORMANCE DU RESEAU
ANNEES | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
Rendement | g 0| g7q 83% | 91% | 91% | 91%
technique

Nota : un rendement inférieur a 80 % est jugé insuffisant
ANNEES | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021
Indice de 0.58 0.48 0.72 0.31 0.47 0,44
perte

Volume introduit-volume distribué/linéaire (en km)/365

2021/2022

67398

2021/2022

85%

2021/2022

0.63



TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE

FIXATION DES TARIFS EN VIGUEUR

Le conseil municipal vote les tarifs de vente de I'eau et de la redevance assainissement.
Les tarifs applicables pour I'exercice 2021/2022 n’ont pas été révisés. Les tarifs
appliqués sont donc ceux fixés par délibération en date du 7 mars 2014.

La redevance pollution domestique, prélevée sur le m3 d’eau consommé, est fixée par
I’Agence de I'Eau Bretagne-Pays de Loire.

PRIX DU SERVICE DE L’EAU POTABLE

Le prix du service comprend :

e L’abonnement annuel, payable d’avance pour la période du 1e mai au 30 avril,
et proratisé en cas de résiliation en cours d’année.

* Une partie proportionnelle a la consommation d’eau potable

Les volumes sont relevés annuellement en avril/mai ou au départ de I’abonné.

* Laredevance de pollution domestique

Cette redevance, prélevée sur les usagers, est reversée a I’Agence de I'Eau.

Pour la période 2019-2024, le tarif applicable en moyenne sur ]'ensemble du bassin
« Loire-Bretagne » est de 0.15 €/m3.

Le territoire est toutefois divisé en deux zones de tarification : 'une majorée, I'autre
non majorée.

Le territoire breton est situé en zone majorée est se voit donc appliquer une
tarification de 0.30 euros /m3.

Pour la période 2019-2024, le tarif applicable est donc de 0.30 €/m3.

La facturation du service aupres des usagers est biannuelle. L’abonnement au Service
d’eau est payable en début d’année et la consommation réelle est facturée en fin du
1er semestre.



PRIX DE L’EAU

Evolution du tarif

Désignation du tarif 2018/2019 2019/2020 2021/2022
Abonnement (part fixe) 30 € 00 30 € 00 | 30€00
Consommation de 0 4 20 m3 (le m3) 1.80 € 180€ |  180€
Consommation de 21 a 70 m3 (le m3) 1.20€ 1.20 € 1.20€
Consommation de 71 120 m3 (le m3) 1.05€ 105€ |  105€
Consommation au-dela de 120 m3 (le m3) 0.85€ 0.85€ B 0.85€
Redevance pollution domestique (le m3) 0.30 € 0.30€ 0.30€

FACTURE MOYENNE DE 120 M3

Abonnement 30 €00
Consommation 0 a 20 m3, soit 20 m3 36 €

Consommation 21 a 70 m3, soit 50 m3 60 € 00
Consommation 71 a 120 m3, soit 50 m3 52 €50
S/TOTAL SERVICE EAU 178 €50
Redevance pollution domestique 36 €00
TOTAL GENERAL 214 €50

Soit un prix moyen du m3:1 €79




BUDGET DU SERVICE

RECETTES (Compte administratif)

CA 2019 CA2020 | CA2021
Vente de l'eau 84912.88 | 94780, 9842065
Branchements et interventions facturés aux 6 150.63 6 374, 98 11 ‘365.19 |
abonnés
Redevance pollution domestique 15 098.70 17 745,90 19 561.50 -
TOTAL 10616221 | 11900433 | 129 347.34
DEPENSES (Compte administratif) o
CA 2019 CA 2020 CA 2021
Achat d’eau & Suez 3564815  |3734475 | 3087253
Fournitures et travaux 6 123.61 11 115,61 7 473.89
rFrais d’analyses 1205.34 705, 93 1134.61
Participation Syndicat du Bas Léon 14 185.08 1470059 | 16307.75
?rais de personnel reversés a la commune 21 823.00 21 375,00 19 50000
Reversement redevance pollution domestique 16 687.00 15 393,00 18 49600 |
TOTAL 95132.18 100634, 88 | 93784.78

Les dépenses d’investissement se sont élevées a 546.91€ et les recettes a 11 800.65€.
Au 31 décembre 2021, une provision pour travaux sur le réseau s’éleve a 372 100.87€.
Prix du metre cube d’eau acheté a Suez : 0.38 € T.T.C.

Depuis 2010, le Service n’a plus de remboursement d’emprunt.

Une étude patrimoniale a été réalisée en 2017/2018. Elle établit un état des lieux
complet des ouvrages et du service de distribution d’eau potable. Y figurent également
une étude tarifaire et un Plan Pluriannuel d'Investissement.



NOTE ANNUELLE DE L’AGENCE DE L’EAU

La note établie par I'Agence de I'Eau Loire-Bretagne au titre de l'année 2022
concernant la redevance sur la pollution domestique des eaux sera annexée au présent
rapport. (Annexe 1)

QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE

Conformément a la réglementation applicable (D 1321-103 du Code de la Santé
publique), I’Agence Régionale de Santé (« ARS ») fait parvenir a chaque distributeur
d’eau potable un rapport relatif a la qualité des eaux, rapport établi sur la base de
prélevement réalisés par I’Agence.

Ce rapport sera annexé au présent rapport. (Annexe 2)

Rapport établie le 20 septembre 2022, a Tréflez

Le Maire
Anne BESCOND
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QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

BILAN ANNUEL
2021

UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION: AC .._.mm_n_lle

0095 4
Les données de ce rapport sont extraites du Systéme d'Information des Services Santé Environnement ( SISE-Eaux )

Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation Départementale du Finistére5, venelle de Kergos - 29324 QUIMPER CEDEX
Téléphone : 02 98 64 50 50
www.ars.bretagne.sante.fr




Description sommaire du mode d'alimentation de I'unité de gestion et d'exploitation (UGE)
AC TREFLEZ_
Un réseau d'alimentation en eau potable peut étre schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :
1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut étre d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (riviere, canal, retenue...).
Les prélévements effectués caractérisent 'EAU BRUTE avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LA PRODUCTION D'EAU

Il s'agit du lieu ot sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filiere de traitement compléte).
Les prélevements effectués caractérisent 'lEAU TRAITEE en sortie de station de traitement-production (TTP)."

3. LA DISTRIBUTION D'EAU
Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une méme unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogeéne, les mémes exploitant et maitre d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

Note : Les alimentations de secours (interconnexions) peuvent étre décrites

Unité de distribution ﬂwmm_om_.ﬁ,_%% TTP (Nom de la station de traitement production) CAP et MCA (Nom de la ressource, captage et mélange de captages)
TREFLEZ_ 997 TTP KERLOURON_ CAP  BANNIGUEL_

Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation Départementale des Cdtes d'Armor - Pdle Santé-environnement Alimentation UGE Page : 111
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AC TREFLEZ_

Réseau de distribution : liste des Unités de Distribution d'eau (UDI) (avr. 2022)

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une qualité d'eau homogéne, les mémes exploitant et maitre d'ouvrage.

INS - Nom(Communes des UDI) MMM“WMMM_ Communes de I'UDI / quartiers
TREFLEZ_ (001059) 997 TREFLEZ / BOURG

Contrdle sanitaire : liste des points de surveillance contrélés par I'ARS (avr. 2022)

Unité de distribution (UDI) : zone géographique appartenant 4 une méme entité administrative (méme maitre d'ouvrage et méme exploitant) et recevant une qualité d'eau homogéne (continuité des tuyaux)

Unité de distribution Commune du point de surveillance Nom du point de surveillance
TREFLEZ_ TREFLEZ BOURG TREFLEZ

0095 AC TREFLEZ_

Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation Départementale du Finistére - Pdle Santé-environnement INFORMATIONS UGE 29/04/2022




UDI-Page : 1/2

SYNTHESE STATISTIQUE des paramétres mesurés sur I'eau des UNITES DE DISTRIBUTION
uDI001059 .
Page : 1 Bilan 2021 de AC TREFLEZ_ TREFLEZ_ -
- - ) Nombre total | Hors exigences| Référence de qualité Limite de qualité
Parameétres PARAM - Nom(Statistiques) Minimum | Moyenne | Maximum d'analyses de qualité mini - maxi Mini - maxi
Aspect (qualitatif) (-) 0,00 0,00 0,00 7
CARACTERISTIQUES Couleur (qualitatif) (-) 0,00 0,00 0,00 7
ORGANOLEPTIQUES Odeur (qualitatif) () 0,00 0,00 0,00 7
Saveur (qualitatif) (-) 0,00 0,00 0,00 7
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL Température de l'eau (°C) 8,70 15,10 21,20 7 25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE pH (unité pH) 8,20 8,34 8.40 7 6,50 9,00
Chlore combiné (mg(CI2)/L) 0,00 0,09 0,10 7
RESIDUEL TRAITEMENT DE ’
DESINFECTION Chlore libre (mg(CI2)/L) 0,05 0,17 0,42 7
Chlore total (mg(Cl2)/L) 0,09 0,24 0,53 7
Bact. aér. revivifiables a 22°-68h (n/mL) 0,00 - 8,00 7
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h (n/mL) 0,00 - 5,00 7
PARAMETRES Bactéries coliformes /100mI-MS (n/(100mL)) 0,00 - 0,00 7 0,00
MICROBIOLOGIQUES Bact. et spores sulfito-rédu./100ml (n/(100mL)) 0,00 - 0,00 7 0,00
Entérocoques /100mi-MS (n/(100mL)) 0,00 - 0,00 7 0,00
Escherichia coli /100ml - MF (n/(100mL)) 0,00 - 0,00 7 0,00
CARACTERISTIQUES Coloration (mg(Pt)/L) 0,00 0,00 0,00 7 15,00
ORGANOLEPTIQUES Turbidité néphélométrique NFU (NFU) 0,13 0,14 0,16 7 2,00
COMPOSES ; N
0,00
ORGANOHALOGENES VOLATILS Chlorure de vinyl monomeére (ug/L) 0,00 0,00 ,0 1 0,50
pH (unité pH) 8,20 8,36 8,60 7 6,50 9,00
Titre alcalimétrique complet (°f) 7,20 8,49 9,90 7
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE ) L
Titre alcalimétrique (°f) 0,00 0,09 0,40 7
Titre hydrotimétrique (°f) 11,00 13,86 18,00 7
FER ET MANGANESE Fer total (pg/L) 0,00 1,77 3,80 7 200,00
Benzo(a)pyréne * (ug/l) 0,00 0,00 0,00 1 0,01
Benzo(b)fluoranthéne (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 0,10
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES Benzo(g,h,i)péryléne (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 0,10
AROMATIQU Benzo(k)fluoranthéne (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 0,10
'ocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) (} 0,00 0,00 0,00 1 0,10
Indéno(1,2,3-cd)pyréne (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 0,10
MINERALISATION Conductivité a 25°C (uS/cm) 416,00 490,43 571,00 7 200,00 1 100,00
OLIGO-ELEMENTS ET Aluminium total pg/l (ug/L) 49,00 68,00 109,00 7 200,00
MICROPOLLUANTS M. Antimoine (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 5,00
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation Départementale du Finistére - Pole Santé-environnement uDlI Page : 1/2




SYNTHESE STATISTIQUE des paramétres mesurés sur I'eau des UNITES DE DISTRIBUTION UDI-Page : 2/2
Page : 2 Bilan 2021 de AC TREFLEZ_ TREFLEZ_
- g ; Nombre total |Hors exigences| Référence de qualité Limite de qualité
Paramétres PARAM - Nom(Statistiques) Minimum | Moyenne | Maximum d'analyses de qualité FRi < FTaxi i maxi
OLIGO-ELEMENTS ET Cadmium (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 J 5,00
MICROPOLLUANTS M. Chrome total (ug/L) 0,00 0,00 0,00 1 50,00
OXYGENE ET MATIERES .
ORGANIQUES Carbone organique total (mg(C)/L) 0,63 0,63 0,63 1 ﬁ 2,00
Ammonium (en NH4) (mg/L) 0,00 0,00 0,00 7 0,10
PARAMETRES AZOTES ET Nitrates/50 + Nitrites/3 (mg/L) 0,30 0,45 0,68 7 1,00
PHOSPHORES Nitrates (en NO3) (mg/L) 15,00 22,29 34,00 7 50,00
Nitrites (en NO2) (mg/L) 0,00 0,00 0,00 7 0,50
Bromoforme (ug/L) 9,20 9,20 9,20 1 100,00
Chlorodibromométhane (pg/L) 11,20 11,20 11,20 1 100,00
SOUS-PRODUIT DE
DESINFECTION Chioroforme (ug/L) 1,50 150 1,50 1 100,00
Dichloromonobromométhane (ug/L) 5,90 5,90 5,90 1 100,00
Trihalométhanes (4 substances) (ug/L) 27,80 27,80 27,80 1 100,00

Taux de conformité des prélévements par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie et les paramétres physico-chimiques

Paramétres microbiologiques

Paramétres physico-chimiques

Nombre total de

Nombre de préléevements

Taux de conformité

Nombre total de

Nombre de prélévements

Taux de conformité

prélévements non conformes préléevements non conformes
7,00 100,00 % 7,00 100,00 %
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation Départementale du Finistére - Péle Santé-environnement uDlI Page : 2/2
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Si la saveur ou la couleur de
I'eau du robinet présente un
aspect inhabituel, signalez-le a
votre distributeur d'eau
(coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Aprés quelques jours
d'absence : laisser couler
I'eau avant de la boire.

PLOMB :

Dans les immeubles anciens
susceptibles d'étre équipés de
canalisations en plomb,
laisser couler I'eau
systématiquement avant de la
consommer.

Un rapport annuel détaillé est
établi par I'ARS : vous pouvez
le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du
contrdle sanitaire effectuées
sur le réseau de distribution
sont consultables sur internet
a I'adresse suivante :

www.eaupotable.sante.qouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité
réglementaires sont fixées
pour des paramétres dont la
présence dans |'eau est
susceptible de générer des
risques immédiats ou a plus
long terme pour la santé du
consommateur.

Les références de qualité sont
des valeurs indicatives
établies a des fins de suivi des
installations de production et
de distribution d'eau et
d'évaluation du risque pour la
santé des personnes.

RADON :

le radon est un gaz radioactif
d'origine naturelle formé a
partir du radium présent dans
le sol. Etant soluble, une part
du radon formé dans le sol se
dissout dans I'eau souterraine
exploitée pour la production
d'eau potable. Entre la
référence de qualité (100 Bq/l)
et la limite de qualité (1000
Bq/l), la consommation d’eau
ne présente pas de risque.

PESTICIDES / METABOLITES
Le contréle sanitaire 2021
intégre des paramétres
supplémentaires pour tenir
compte de I'évolution des
connaissances et des usages
sur la région Bretagne.

©® D Agence Régionale de Sanie

Quimper le 29/04/2022

i information sur la qualité de I'eau distribuée en 2021

%

~ ADDUCTION COMMUNALE DE TREFLEZ
Unité de distribution : TREFLEZ _

Dans le cadre du contréle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution,
7 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministére
de la Santé.

La gestion de la distribution est assurée par la MAIRIE DE TREFLEZ.
L'eau distribuée provient de I'Aber-Wrac'h aprés traitement a I'usine
du syndicat du Bas-Léon située a Kernilis.

Rl = b

. avis de arrété
nom du captage protaction I'nydrogéologue | préfectoral
PRISE D'EAU BANNIGUEL Procédure terminée (captage public) 06/05/2003 31/05/2006

bactériologie :
7 analyses conformes sur
7 réalisées

7 analyses conformes 4 la
limite de qualité de 50 mg/
sur 7 réalisées

teneur maximale : 34 mg/L

teneur moyenne : 22 mg/L

9 analyses conformes sur 12
analyses réalisées a la mise en distribution
a l'usine du syndicat des eaux du Bas-Léon.

TH moyende 14 °f

eau peu calcaire

I'eau est généralement pauvre en fluor (moins de
0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un réle efficace
pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois,
avant d'envisager un apport complémentaire en
fluor chez l'enfant, il convient de consulter un
professionnel de santé.

molécule en dépassement : ESA-métolachlore

autres paramétres

L’eau distribuée a présenté une bonne qualité bactériologique. Elle a été conforme aux limites de
qualité pour les autres paramétres recherchés, a I’exception du paramétre ESA-métolachlore.
Les non-conformités observées n'ont pas été de nature a induire de risque pour la santé du
consommateur.

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

’l"“
Julien CHARBONNEL

Délégation départementale du Finistére - Département santé environnement
5, venelle de Kergos 29324 QUIMPER Cédex - Tél :02 98 64 50 50
www.ars.bretagne.sante.fr



